Placering i eller 6ver normal markniva

Uppstallning enligt anvisning ar en férutsattning for stationen och dess innehalls totala livslangd.
En val utférd markberedning ar en god langsiktig investering.

1. Valj ut en lamplig plats sa att avrinning sker fran stationen.

2. Grav ut vegetationstacket minst 50cm utanfor stationens matt och om risk finns fér
tjdlskjutning, isolera i botten eller fyll med singel/makadam.

3. Lagg ut fiberduk for att avskilja fyllnadsmassor.

4. Fyll gropen med bérlager (0-50mm)

5. Packa stationsbadden enlig anvisningar i AMA.

6. Placera ut stationen och plugga igen lyfthalen med bifogade brickor. *1

7. Installera in- och utgaende kablage, tédta kabelhadlen med lattbetong typ EPS.

(Tillse att inte vatten leds in i stationen via kablar.)
8. Aterfyll runtom sa att ca 5cm av betongplattan blir synlig utifran.

OBS! :

Vid storre stationsvikter, ex 6ver 15-20 ton, W

sa bor marken undersékas med tanke pa barigheten.
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